Przedmiot zamdwienia: wymiana instalacji centralnego ogrzewania dla szkoly
podstawowej im. Stefana Zeromskiego przy ul. 2 Lutego 3 w Trzcinsku-Zdroju

Trzcinsko-Zdréj, dnia 31.05.2013r.
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Wszyscy wykonawcy bioracy udzial

w postegpowaniu o zamdwienie publiczne

Informujg, ze do Zamawiajacego w dniu 29.05.2013 roku wptynelo zapytanie

nastepujacej tresci:

Dokumentacja techniczna nie okresla tematu uszczelnienia komina masa SKD,
przedmiar moéwi o 14m. Czy uszczelnianie wehodzi w zakres zamdwienie, jesli tak to
prosz¢ o wigcej informacji (na jakiej wysokodci ma by¢ uszczelnianie, czy potrzebne
beda rusztowania, jakiej wielkoscei sg to ubytki, ewentualnie dodag rys. pogladowy).

Odpowiedz Zamawiajgcegqo:

Uszczelnienie komina masg SKD wchodzi w zakres zamowienia. Uszczelnienie ma by¢ wykonane na
calej wysokoéci komina, wykonawca powinien sam stwierdzi¢ czy do wykonania uszczelnienia bedzie
konieczne zastosowanie rusztowania. Zamawiajacy po konsultacji z projektantem uwaza, ze ubytki w
kominie sg zwiazane z jego normalnym zuzyciem eksploatacyjnym i nie jest w stanie powiedzieé¢ o

wielkosci ubytkow,

Prosze Wykonawcow o uwzglednienie powyzszych wyjaénien w skiadanej ofercie.
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